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1
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1
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20,70 m²

ALMOXARIFADO 2
14,89 m²

ALMOXARIFADO 1

12,68 m²

SALA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

17,99 m²

BWC COLETIVO FEMININO

15,67 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

3,00 m²

WC PCD FEMININO

15,18 m²

DML

7,04 m²

DML

12,46 m²

SALA PSICOLOGIA

48,09 m²

BIBLIOTECA
29,95 m²

SALA OPA

15,64 m²

PROTOCOLO

72,77 m²

REFEITÓRIO-ÁREA DE CONVIVÊNCIA

7,16 m²

OUVIDORIA

1,85 m²

DEPÓSITO 2

8,33 m²

SALA QUADRO DE ENERGIA16,62 m²

SALA MOTORISTAS 3,
27

 m
²

BW
C 

MO
TO

RIS
TA

S

30,66 m²

COPA

108,64 m²

CIRCULAÇÃO

10,48 m²

HALL DE ENTRADA

31,21 m²

CAIXA DÁGUA-INCÊNDIO

29,88 m²

SUBSTAÇÃO

216,49 m²

ÁREA TÉCNICA-ESTACIONAMENTO

0,90 m²

DEPÓSITO 3

5,44 m²

ESCADA
4,34 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1
2,27 m²

SHAFT

5,53 m²

GERADOR

6,45 m²

LIXEIRA

0,02 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB
0,00 ACAB

0,00 ACAB

0,00 ACAB

0,00 ACAB

0,00 ACAB 0,00 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

-0,11 ACAB

-0,56 ACAB

-0,56 ACAB -0,56 ACAB

-0,87 ACAB

0,00 ACAB

0,00 ACAB

0,02 ACAB

-0,56 ACAB

-1,07 ACAB

-0,91 ACAB

0,00 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

0,02 ACAB

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1 GR1

GR1

PL1

PL1
PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

PO1

VN1

VN1

VN1

AC7

PL1

PL1

PL1PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1 PL1

PL1

PL1

PL1

PO1

PO1

PO1

GM1

GM1

GM1

GM1

GM1

AC7

PASSEIO

ACESSO 
PRINCIPAL

AC
ES
SO

 
VE

ÍCU
LO

ACESSO 

VEÍCULO

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO 
MARQUISE

N

JARDIM

JARDIM

JARDIM

AC7

AC7

BR2

AC7

AC7

AC7

AC7

AC7 AC7

AC7
AC7

AC7

AC7

PISO EXISTENTE A CONSERVAR

GR1

2,0
0

0,2
5

2,5
0

0,2
5

6,2
5

0,2
5

3,0
0

0,2
0

0,13 1,25 0,25 3,25 0,25 2,00 0,25 0,25 0,25 2,75 0,26

0,79 2,50 0,29

3,7
5

0,2
5

1,7
5

0,2
5

3,2
5

1,7
6

0,2
5

0,2
5

2,0
0

0,2
5

1,0
0

0,2
5

1,7
5

0,2
5

0,7
5

0,2
5

2,2
5

0,2
5

1,0
0

1,75 0,25 1,75

1,00 0,25 0,75 0,25 5,25 0,25 0,90

0,2
5

1,5
0

0,2
5

1,2
3

1,76 0,25 1,75

RAMPA 11,3%

TA1TA2

PL1

-0,91 ACAB

10

VAGA 2,50x5,00m

9

VAGA 2,50x5,00m

8

VAGA 2,50x5,00m

7

VAGA 2,50x5,00m

6

VAGA 2,50x5,00m

5

VAGA 2,50x5,00m

4

VAGA 2,50x5,00m

3

VAGA 2,50x5,00m

2

VAGA PCD 3,70X5,00m

1

VAGA PCD 3,70X5,00m

11

VAGA 2,50x5,00m

12

VAGA 2,50x5,00m

13

VAGA 2,50x5,00m

14

VAGA 2,50x5,00m

15

VAGA 2,50x5,00m

16

VAGA 2,50x5,00m

17

VAGA 2,50x5,00m

18

VAGA 2,50x5,00m

19

VAGA 2,50x5,00m

20

VAGA 2,50x5,00m

21

VAGA 2,50x5,00m

22

VAGA 2,50x5,00m

23

VAGA PCD 3,70X5,00m

6,5
0

0,8
1

2,5
0

2,5
0

2,5
0

2,5
0

2,5
0

2,5
0

2,5
0

2,5
0

2,5
0

1,2
0

2,5
0

1,2
0

2,9
5

0,25

6,25

0,25
0,52

30
,35

0,2
5 0

,25

0,25

3,97

3,50

0,25

9,00

0,25

11,75

0,25

33,04

0,25
0,25

0,08

4,00

0,25

0,25

5,68

0,710,250,25

0,67

5,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

5,00

RAMPA 5,8%

0,64
1,21

0,25
1,60

0,25

-1,17 ACAB

TA2TA1

TA2

TA1

TA2
TA1

TA2

TA1

PROJEÇÃO CO
BERTURA

LUMINÁRIAS DE PISO

LUMINÁRIAS DE PISO

LUMINÁRIAS DE PISO

LUMINÁRIAS DE PISO

LUMINÁRIAS DE PISO

LUMINÁRIAS DE PISO

0,35
0,34

0,35
0,34

0,35
0,34

0,35
0,34

0,25
0,24

0,25
0,24

0,44 3,77 0,58

5,0
0

0,5
4

LEGENDA DE PISO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PISO VINÍLICO ELIANE ESSENZA UMBRAPINOLI – 17,8x122,0cm (VISTA)

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS SUVINIL OU SIMILAR. Cor Cinza Pisos 
RM200 Fosco (VISTA)

PISO PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO VEGETAL (Paisagismo a definir) (VISTA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

PINTURA EM TINTA BORRACHA LÍQUIDA DECOR COLORS OU SIMILAR. Cor Cronos 
(VISTA)

SOLEIRA GRANITO VERDE UBATUBA (VISTA)

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO, H=5,00cm (VISTA)

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

RODAPÉ PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO EXITENTE A CONSERVAR

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA TÉRREO-PAGINAÇÃO

019

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA TÉRREO - PAGINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE PISOS A CONSTRUIR - TOTAL
LEGENDA NOME ÁREA

AC7 Pintura em Tinta Acrílica para Pisos Suvinil ou Similar. Cor Cinza Pisos RM200 Fosco 983,59 m²
BR2 Pintura em Tinta Borracha Líquida Decor Colors ou Similar. Cor Cronos 124,01 m²
GM1 Piso Vegetal (Paisagismo a definir) 50,16 m²
GR1 Soleira Granito Verde Ubatuba 3,84 m²
PO1 Piso Porcelanato Eliane Munari Concreto AC 90X90cm 178,16 m²
TA1 Piso Tátil Direcional Emborrachado, Cor Verde 51,97 m²
TA2 Piso Tátil de Alerta Emborrachado, Cor Verde 29,62 m²
VN1 Piso Vinilico Eliane Essenza Umbrapinoli – 17,8x122,0cm 2.893,10 m²
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N

25,37 m²

SALA DE REUNIÃO 3

11,31 m²

SALA DE REUNIÃO 2

34,35 m²

SALA DE REUNIÃO 1

4,55 m²

HALL

6,47 m²

CAFÉ

37,08 m²

SALA DE MONITORAMENTO
38,79 m²

SALA DIRETORES

2,22 m²

WC

30,57 m²

SALA SUPERINTENDENTE

59,13 m²

DGCR

35,49 m²

CIRCULAÇÃO 2

108,16 m²

SALA DIMA

59,22 m²

SALA DMPP

33,53 m²

SALA DP

5,53 m²

SALA TÉCNICA
2,99 m²

SHAFT

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

18,55 m²

SALA DE REUNIÃO

28,16 m²

SALA TI

11,09 m²

SALA MANUTENÇÃO

1,92 m²

SHAFT

11,33 m²

DATA CENTER

1,88 m²

SHAFT

15,39 m²

SALA DIRETORIA

1,96 m²

WC

31,04 m²

SALA GERÊNCIA

76,75 m²

SALA DE EQUIPE

37,58 m²

SALA DE EQUIPE

5,52 m²

CABINE

16,46 m²

RECEPÇÃO

26,83 m²

SALA SUPERINTEDÊNCIA

10,99 m²

SALA TÉCNICA AC

22,00 m²

HALL

44,69 m²

CIRCULAÇÃO 1

17,66 m²

BWC COLETIVO FEMININO

3,00 m²

WC PDC FEMININO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

15,70 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

1,63 m²

WC

18,42 m²

ESCADA

12,39 m²

SALA DE ESPERA

PL1

PL1

PL1 PL1 PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB
7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB 7,11 ACAB

5,31 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

PL1 PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

PO1

PO1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1

VN1VN1

VN1

VN1 VN1

PL1

PL1 PL1

PL1PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1 PL1PL1

PL1

PL1

PL1

PL1
PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PO1

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1

GR1

PO1

GR1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

7,11 ACAB

PO1

PO1

AC7

AC7
7,11 ACAB

7,11 ACAB

7,11 ACAB

0,1
1

0,7
5

0,2
5

1,7
5

0,2
5

2,2
5

0,2
5

0,7
5

0,2
5

2,0
0

0,2
5

0,7
5

0,2
5

2,0
0

0,2
5

1,0
0

0,1
9

0,29 1,00
0,25

1,00 0,38

0,39 1,75 0,25 1,75 0,23

TA2

TA1

PISO EXISTENTE A CONSERVAR

PO1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

LEGENDA DE PISO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PISO VINÍLICO ELIANE ESSENZA UMBRAPINOLI – 17,8x122,0cm (VISTA)

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS SUVINIL OU SIMILAR. Cor Cinza Pisos 
RM200 Fosco (VISTA)

PISO PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO VEGETAL (Paisagismo a definir) (VISTA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

PINTURA EM TINTA BORRACHA LÍQUIDA DECOR COLORS OU SIMILAR. Cor Cronos 
(VISTA)

SOLEIRA GRANITO VERDE UBATUBA (VISTA)

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO, H=5,00cm (VISTA)

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

RODAPÉ PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO EXITENTE A CONSERVAR

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO -PAGINAÇÃO

021

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO - PAGINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE PISOS A CONSTRUIR - TOTAL
LEGENDA NOME ÁREA

AC7 Pintura em Tinta Acrílica para Pisos Suvinil ou Similar. Cor Cinza Pisos RM200 Fosco 983,59 m²
BR2 Pintura em Tinta Borracha Líquida Decor Colors ou Similar. Cor Cronos 124,01 m²
GM1 Piso Vegetal (Paisagismo a definir) 50,16 m²
GR1 Soleira Granito Verde Ubatuba 3,84 m²
PO1 Piso Porcelanato Eliane Munari Concreto AC 90X90cm 178,16 m²
TA1 Piso Tátil Direcional Emborrachado, Cor Verde 51,97 m²
TA2 Piso Tátil de Alerta Emborrachado, Cor Verde 29,62 m²
VN1 Piso Vinilico Eliane Essenza Umbrapinoli – 17,8x122,0cm 2.893,10 m²
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PL1 PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1

PL1
PL1

PL1

PL1

PL1

26,56 m²

SALA SUPERINTENDENTE

25,27 m²

SALA DIRETORES

23,51 m²

SALA DE REUNIÃO 1

9,83 m²

CAFÉ

16,37 m²

RECEPÇÃO

81,09 m²

SALA DORC

23,76 m²

SALA DPMF

13,49 m²

SALA DE REUNIÃO 2

56,26 m²

SALA DPLN

127,41 m²

AUDITÓRIO

30,75 m²

SALA DOPP

58,93 m²

CIRCULAÇÃO

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

2,98 m²

SHAFT

5,73 m²

SALA TÉCNICA

31,44 m²

SALA DE REUNIÃO

18,63 m²

HALL28,96 m²

SALA JURÍDICO
22,64 m²

SALA DIRETORES

30,52 m²

SALA SUPERINTENDÊNCIA

1,92 m²

SHAFT
1,88 m²

SHAFT

1,94 m²

WC

29,44 m²

SALA PNUD

4,14 m²

DEPÓSITO

17,59 m²

BWC COLETIVO FEMININO

2,96 m²

WC PCD FEMININO

15,73 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

146,12 m²

SALA DE TRABALHO 22,06 m²

SALA DIREÇÃO DE OPERAÇÕES INTERNAS

5,78 m²

HALL

18,62 m²

CIRCULAÇÃO

10,38 m²

CAFÉ

18,42 m²

ESCADA

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB 10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB
10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

10,67 ACAB

VN1

VN1 VN1
VN1
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LEGENDA DE PISO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PISO VINÍLICO ELIANE ESSENZA UMBRAPINOLI – 17,8x122,0cm (VISTA)

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS SUVINIL OU SIMILAR. Cor Cinza Pisos 
RM200 Fosco (VISTA)

PISO PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO VEGETAL (Paisagismo a definir) (VISTA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

PINTURA EM TINTA BORRACHA LÍQUIDA DECOR COLORS OU SIMILAR. Cor Cronos 
(VISTA)

SOLEIRA GRANITO VERDE UBATUBA (VISTA)

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO, H=5,00cm (VISTA)

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

RODAPÉ PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO EXITENTE A CONSERVAR

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO -PAGINAÇÃO

022

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - PAGINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE PISOS A CONSTRUIR - TOTAL
LEGENDA NOME ÁREA

AC7 Pintura em Tinta Acrílica para Pisos Suvinil ou Similar. Cor Cinza Pisos RM200 Fosco 983,59 m²
BR2 Pintura em Tinta Borracha Líquida Decor Colors ou Similar. Cor Cronos 124,01 m²
GM1 Piso Vegetal (Paisagismo a definir) 50,16 m²
GR1 Soleira Granito Verde Ubatuba 3,84 m²
PO1 Piso Porcelanato Eliane Munari Concreto AC 90X90cm 178,16 m²
TA1 Piso Tátil Direcional Emborrachado, Cor Verde 51,97 m²
TA2 Piso Tátil de Alerta Emborrachado, Cor Verde 29,62 m²
VN1 Piso Vinilico Eliane Essenza Umbrapinoli – 17,8x122,0cm 2.893,10 m²



2 04
1

041
2

1 04
3

043
1

2 04
2

042
2

1 04
2

042
1

1 04
1

041
1

2 04
3

043
2

14,22 ACAB 15,41 ACAB 15,43 ACAB 14,23 ACAB

49,71 m²

ÁREA TÉCNICA COBERTURA21,34 m²

CASA DE MÁQUINAS

5,99 m²

CIRCULAÇÃO

BR2

BR2

LAJE EXISTENTE

14,23 ACAB

AC7 AC7
LAJE EXISTENTE LAJE EXISTENTE

AC7

19,85 m²

ESCADA

12,44 ACAB

LEGENDA DE PISO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PISO VINÍLICO ELIANE ESSENZA UMBRAPINOLI – 17,8x122,0cm (VISTA)

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS SUVINIL OU SIMILAR. Cor Cinza Pisos 
RM200 Fosco (VISTA)

PISO PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO VEGETAL (Paisagismo a definir) (VISTA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

PINTURA EM TINTA BORRACHA LÍQUIDA DECOR COLORS OU SIMILAR. Cor Cronos 
(VISTA)

SOLEIRA GRANITO VERDE UBATUBA (VISTA)

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO, Cor Verde (VISTA)

RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO, H=5,00cm (VISTA)

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

RODAPÉ PORCELANATO ELIANE MUNARI CONCRETO AC 90X90cm (VISTA)

PISO EXITENTE A CONSERVAR

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO -PAGINAÇÃO
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PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO - PAGINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE PISOS A CONSTRUIR - TOTAL
LEGENDA NOME ÁREA

AC7 Pintura em Tinta Acrílica para Pisos Suvinil ou Similar. Cor Cinza Pisos RM200 Fosco 983,59 m²
BR2 Pintura em Tinta Borracha Líquida Decor Colors ou Similar. Cor Cronos 124,01 m²
GM1 Piso Vegetal (Paisagismo a definir) 50,16 m²
GR1 Soleira Granito Verde Ubatuba 3,84 m²
PO1 Piso Porcelanato Eliane Munari Concreto AC 90X90cm 178,16 m²
TA1 Piso Tátil Direcional Emborrachado, Cor Verde 51,97 m²
TA2 Piso Tátil de Alerta Emborrachado, Cor Verde 29,62 m²
VN1 Piso Vinilico Eliane Essenza Umbrapinoli – 17,8x122,0cm 2.893,10 m²
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LEGENDA DE MOBILIÁRIO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

MOBILIÁRIO FIXO (MARCENARIA)

EQUIPAMENTO ELETRO ELETRÔNICO

MOBILIÁRIO SOLTO (MOBILIÁRIO CORPORATIVO)

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
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NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA TÉRREO - LAYOUT
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1 : 75
PLANTA BAIXA TÉRREO - LAYOUT1

QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO - POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO GRUPO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 6
AR3 Armário Baixo 1,20 x 0,55m Armário 5
AR5 Armário Alto 1,50x0,40m Armário 1
AR9 Prateleira 2,00x0,40m Armário 1
AR10 Prateleira 3,65x0,40m Armário 1
AR11 Prateleira 4,20x0,40m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 4
BC1 Balcão 1,65x0,50m Balcão 1
BC2 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
BC3 Bancada 3,20x0,50m Balcão 1
BC4 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 53
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 5
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 19
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 2
CD12 Poltrona Descanso Standard Cadeira 7
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 6
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 6
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 4
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME6 Mesa Reunião Retangular 2,00x1,00m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME11 Mesa Refeição Quadrada 0,90x0,90m Mesas 9
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 5
1º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 4
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
AR4 Armário Baixo 1,25x0,45m Armário 1
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD3 Cadeira Giratória Presidente 0,50x0,70m Cadeira 3
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 157
CD5 Banqueta Alta 0,45x0,50x0,75m Cadeira 2
CD8 Longarina Seis lugares Premium 4,00x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 2
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 4
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 62
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 17
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 24
ME4 Mesa Estação em L 1,90x1,40m Mesas 2
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 1
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 3
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 3
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
2º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 5
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 4
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 192
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 3
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 15
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 87
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 14
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 2
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 1
SF1 Sofá Dois Lugares 1,90x0,90m Sofá 1
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
3º PAVIMENTO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 152
CD10 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD14 Poltrona Auditório Cadeira 95
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 23
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 70
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 19
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 1

QUANTITATIVO DE ELETRO ELETRÔNICOS -  POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL3 Microondas 21 L 1
EL4 Cooktop 5 bocas 1
EL5 Bebedouro Conjugado 1
EL7 Máquina de café espresso 1
EL9 Computador Desktop 10
EL8 Cofre em aço com trava unidirecional 1
1º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 4
EL7 Máquina de café espresso 4
EL6 Impressora Multifuncional 4
EL9 Computador Desktop 104
EL1 TV 50 polegadas 2
2º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL7 Máquina de café espresso 2
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 114
EL1 TV 50 polegadas 1
3º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 2
EL7 Máquina de café espresso 1
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 112
EL1 TV 50 polegadas 2



76,63 m²

SALA MULTIUSO

11,67 m²

DEPÓSITO

29,94 m²

SALA DE REUNIÃO

20,50 m²

SALA DE CARTOGRAFIA

28,68 m²

SALA DO SUPERINTENDENTE

31,28 m²

SALA DOS DIRETORES

65,90 m²

CIRCULAÇÃO

17,89 m²

BWC COLETIVO FEMININO

15,66 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

3,00 m²

WC PCD FEMININO

75,93 m²

CIRCULAÇÃO

28,36 m²

SALA GEPES13,60 m²
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16,75 m²
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5,49 m²

SALA TÉCNICA
2,98 m²
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4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

10,55 m²

SALA CHEFE DE GABINETE

31,33 m²

RECEPÇÃO SECRETÁRIO

18,88 m²

APOIO SECRETÁRIO

10,76 m²

COPA

31,28 m²

SALA DO SECRETÁRIO

28,23 m²

SALA DE REUNIÃO

13,72 m²

SALA ASTEC

19,66 m²

SALA ASTEC-J

41,26 m²

SALA GEFIN

67,70 m²

SALA DAFIN

1,61 m²

WC

50,33 m²

SALA DPEP
44,48 m²

SALA DESA
55,72 m²

SALA DEE

6,19 m²

CAFÉ

18,76 m²

ESCADA

15,94 m²

SALA ASCOM

4,05 m²

HALL

2,14 m²
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1,88 m²
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N

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

MOBILIÁRIO FIXO (MARCENARIA)

EQUIPAMENTO ELETRO ELETRÔNICO

MOBILIÁRIO SOLTO (MOBILIÁRIO CORPORATIVO)

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - LAYOUT

025

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - LAYOUT1

QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO - POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO GRUPO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 6
AR3 Armário Baixo 1,20 x 0,55m Armário 5
AR5 Armário Alto 1,50x0,40m Armário 1
AR9 Prateleira 2,00x0,40m Armário 1
AR10 Prateleira 3,65x0,40m Armário 1
AR11 Prateleira 4,20x0,40m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 4
BC1 Balcão 1,65x0,50m Balcão 1
BC2 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
BC3 Bancada 3,20x0,50m Balcão 1
BC4 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 53
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 5
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 19
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 2
CD12 Poltrona Descanso Standard Cadeira 7
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 6
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 6
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 4
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME6 Mesa Reunião Retangular 2,00x1,00m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME11 Mesa Refeição Quadrada 0,90x0,90m Mesas 9
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 5
1º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 4
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
AR4 Armário Baixo 1,25x0,45m Armário 1
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD3 Cadeira Giratória Presidente 0,50x0,70m Cadeira 3
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 157
CD5 Banqueta Alta 0,45x0,50x0,75m Cadeira 2
CD8 Longarina Seis lugares Premium 4,00x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 2
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 4
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 62
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 17
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 24
ME4 Mesa Estação em L 1,90x1,40m Mesas 2
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 1
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 3
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 3
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
2º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 5
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 4
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 192
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 3
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 15
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 87
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 14
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 2
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 1
SF1 Sofá Dois Lugares 1,90x0,90m Sofá 1
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
3º PAVIMENTO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 152
CD10 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD14 Poltrona Auditório Cadeira 95
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 23
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 70
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 19
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 1

QUANTITATIVO DE ELETRO ELETRÔNICOS -  POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL3 Microondas 21 L 1
EL4 Cooktop 5 bocas 1
EL5 Bebedouro Conjugado 1
EL7 Máquina de café espresso 1
EL9 Computador Desktop 10
EL8 Cofre em aço com trava unidirecional 1
1º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 4
EL7 Máquina de café espresso 4
EL6 Impressora Multifuncional 4
EL9 Computador Desktop 104
EL1 TV 50 polegadas 2
2º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL7 Máquina de café espresso 2
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 114
EL1 TV 50 polegadas 1
3º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 2
EL7 Máquina de café espresso 1
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 112
EL1 TV 50 polegadas 2



25,37 m²

SALA DE REUNIÃO 3

11,31 m²

SALA DE REUNIÃO 2

34,35 m²

SALA DE REUNIÃO 1

4,55 m²

HALL

6,47 m²

CAFÉ

37,08 m²

SALA DE MONITORAMENTO

38,79 m²

SALA DIRETORES

2,22 m²

WC

30,57 m²

SALA SUPERINTENDENTE

59,13 m²

DGCR

35,49 m²

CIRCULAÇÃO 2

108,16 m²

SALA DIMA
59,22 m²

SALA DMPP
33,53 m²

SALA DP

5,53 m²

SALA TÉCNICA
2,99 m²

SHAFT

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

18,55 m²

SALA DE REUNIÃO

28,16 m²

SALA TI

11,09 m²

SALA MANUTENÇÃO

1,92 m²

SHAFT

11,33 m²

DATA CENTER

1,88 m²

SHAFT

15,39 m²

SALA DIRETORIA

1,96 m²

WC

31,04 m²

SALA GERÊNCIA
76,75 m²

SALA DE EQUIPE

37,58 m²

SALA DE EQUIPE

5,52 m²

CABINE

16,46 m²

RECEPÇÃO

26,83 m²

SALA SUPERINTEDÊNCIA

10,99 m²

SALA TÉCNICA AC

22,00 m²

HALL

44,69 m²

CIRCULAÇÃO 1

17,66 m²

BWC COLETIVO FEMININO

3,00 m²

WC PDC FEMININO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

15,70 m²

BWC COLETIVO MASCULINO
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18,42 m²
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N

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

MOBILIÁRIO FIXO (MARCENARIA)
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PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO - LAYOUT1

QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO - POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO GRUPO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 6
AR3 Armário Baixo 1,20 x 0,55m Armário 5
AR5 Armário Alto 1,50x0,40m Armário 1
AR9 Prateleira 2,00x0,40m Armário 1
AR10 Prateleira 3,65x0,40m Armário 1
AR11 Prateleira 4,20x0,40m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 4
BC1 Balcão 1,65x0,50m Balcão 1
BC2 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
BC3 Bancada 3,20x0,50m Balcão 1
BC4 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 53
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 5
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 19
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 2
CD12 Poltrona Descanso Standard Cadeira 7
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 6
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 6
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 4
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME6 Mesa Reunião Retangular 2,00x1,00m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME11 Mesa Refeição Quadrada 0,90x0,90m Mesas 9
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 5
1º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 4
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
AR4 Armário Baixo 1,25x0,45m Armário 1
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD3 Cadeira Giratória Presidente 0,50x0,70m Cadeira 3
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 157
CD5 Banqueta Alta 0,45x0,50x0,75m Cadeira 2
CD8 Longarina Seis lugares Premium 4,00x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 2
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 4
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 62
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 17
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 24
ME4 Mesa Estação em L 1,90x1,40m Mesas 2
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 1
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 3
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 3
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
2º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 5
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 4
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 192
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 3
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 15
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 87
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 14
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 2
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 1
SF1 Sofá Dois Lugares 1,90x0,90m Sofá 1
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
3º PAVIMENTO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 152
CD10 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD14 Poltrona Auditório Cadeira 95
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 23
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 70
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 19
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 1

QUANTITATIVO DE ELETRO ELETRÔNICOS -  POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL3 Microondas 21 L 1
EL4 Cooktop 5 bocas 1
EL5 Bebedouro Conjugado 1
EL7 Máquina de café espresso 1
EL9 Computador Desktop 10
EL8 Cofre em aço com trava unidirecional 1
1º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 4
EL7 Máquina de café espresso 4
EL6 Impressora Multifuncional 4
EL9 Computador Desktop 104
EL1 TV 50 polegadas 2
2º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL7 Máquina de café espresso 2
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 114
EL1 TV 50 polegadas 1
3º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 2
EL7 Máquina de café espresso 1
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 112
EL1 TV 50 polegadas 2
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9,83 m²
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SALA DPMF

13,49 m²

SALA DE REUNIÃO 2

56,26 m²

SALA DPLN

127,41 m²

AUDITÓRIO

30,75 m²

SALA DOPP

58,93 m²

CIRCULAÇÃO

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

2,98 m²

SHAFT 5,73 m²

SALA TÉCNICA
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SALA DE REUNIÃO
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1,94 m²
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4,14 m²

DEPÓSITO

17,59 m²

BWC COLETIVO FEMININO

2,96 m²

WC PCD FEMININO

15,73 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

146,12 m²

SALA DE TRABALHO

22,06 m²

SALA DIREÇÃO DE OPERAÇÕES INTERNAS

5,78 m²
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18,62 m²
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10,38 m²

CAFÉ
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QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO - POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO GRUPO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 6
AR3 Armário Baixo 1,20 x 0,55m Armário 5
AR5 Armário Alto 1,50x0,40m Armário 1
AR9 Prateleira 2,00x0,40m Armário 1
AR10 Prateleira 3,65x0,40m Armário 1
AR11 Prateleira 4,20x0,40m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 4
BC1 Balcão 1,65x0,50m Balcão 1
BC2 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
BC3 Bancada 3,20x0,50m Balcão 1
BC4 Balcão3,30x0,50m Balcão 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 53
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 5
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 19
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 2
CD12 Poltrona Descanso Standard Cadeira 7
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 6
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 6
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 4
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME6 Mesa Reunião Retangular 2,00x1,00m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME11 Mesa Refeição Quadrada 0,90x0,90m Mesas 9
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 5
1º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 4
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
AR4 Armário Baixo 1,25x0,45m Armário 1
CD2 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD3 Cadeira Giratória Presidente 0,50x0,70m Cadeira 3
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 157
CD5 Banqueta Alta 0,45x0,50x0,75m Cadeira 2
CD8 Longarina Seis lugares Premium 4,00x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 2
CD13 Poltrona Descanso Premium Cadeira 4
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 62
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 17
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 24
ME4 Mesa Estação em L 1,90x1,40m Mesas 2
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 1
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 1
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 3
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 3
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
2º PAVIMENTO
AR1 Armário Baixo 0,60x0,60m Armário 5
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 9
AR12 Expositor 2,00 x 0,40 m Armário 1
CD1 Cadeira Simples 0,45x0,45m Cadeira 4
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 192
CD6 Longarina Tripla Standard 1,70x0,60m Cadeira 1
CD11 Poltrona Espera Premium 0,75x0,70m Cadeira 3
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 15
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 87
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 14
ME5 Mesa Reunião Retangular 1,50x0,60m Mesas 1
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME8 Mesa Reunião Retangular 4,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 2
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 2
ME12 Mesa Apoio Circular 0,30m Mesas 1
SF1 Sofá Dois Lugares 1,90x0,90m Sofá 1
SF2 Sofá Três Lugares 2,55x0,90m Sofá 1
3º PAVIMENTO
AR2 Armário Baixo 1,00 x 0,50m Armário 8
CD4 Cadeira Giratória Executiva 0,45x0,55m Cadeira 152
CD10 Poltrona Espera Standard 0,70x0,70m Cadeira 2
CD14 Poltrona Auditório Cadeira 95
ME1 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 23
ME2 Mesa Estação Reta 1,20x0,60m Mesas 70
ME3 Mesa Estação em L 1,40x1,40m Mesas 19
ME7 Mesa Reunião Retangular 3,00x1,20m Mesas 2
ME9 Mesa Reunião Circular 1,20m Mesas 3
ME10 Mesa Reunião Circular 1,50m Mesas 1

QUANTITATIVO DE ELETRO ELETRÔNICOS -  POR PAVIMENTO

LEGENDA DESCRIÇÃO QTD
PAVIMENTO TÉRREO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL3 Microondas 21 L 1
EL4 Cooktop 5 bocas 1
EL5 Bebedouro Conjugado 1
EL7 Máquina de café espresso 1
EL9 Computador Desktop 10
EL8 Cofre em aço com trava unidirecional 1
1º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 4
EL7 Máquina de café espresso 4
EL6 Impressora Multifuncional 4
EL9 Computador Desktop 104
EL1 TV 50 polegadas 2
2º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 1
EL7 Máquina de café espresso 2
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 114
EL1 TV 50 polegadas 1
3º PAVIMENTO
EL2 Geladeira Frost Free duas portas 2
EL7 Máquina de café espresso 1
EL6 Impressora Multifuncional 2
EL9 Computador Desktop 112
EL1 TV 50 polegadas 2



20,70 m²

ALMOXARIFADO 2
14,89 m²

ALMOXARIFADO 1

12,68 m²

SALA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

17,99 m²

BWC COLETIVO FEMININO

15,67 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

3,00 m²

WC PCD FEMININO

15,18 m²

DML

7,04 m²

DML

12,46 m²

SALA PSICOLOGIA

48,09 m²

BIBLIOTECA

29,95 m²

SALA OPA

15,64 m²

PROTOCOLO

72,77 m²

REFEITÓRIO-ÁREA DE CONVIVÊNCIA

7,16 m²

OUVIDORIA

1,85 m²

DEPÓSITO 2

8,33 m²

SALA QUADRO DE ENERGIA

16,62 m²

SALA MOTORISTAS

3,27 m²

BWC MOTORISTAS

30,66 m²

COPA

108,64 m²

CIRCULAÇÃO

10,48 m²

HALL DE ENTRADA

31,21 m²

CAIXA DÁGUA-INCÊNDIO

29,88 m²

SUBSTAÇÃO

216,49 m²

ÁREA TÉCNICA-ESTACIONAMENTO

0,90 m²

DEPÓSITO 3

5,44 m²

ESCADA
4,34 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1
2,27 m²

SHAFT

5,53 m²

GERADOR

LEGENDA DE SETORIZAÇÃO DOS AMBIENTES

DEPÓSITO

OPA

PROTOCOLO

PSICOLOGIA

SALA MOTORISTAS

SALAS COMPARTILHADAS

ÁREA TÉCNICA

6,45 m²

LIXEIRA

ACESSO 
PRINCIPAL

AC
ES
SO

 
VE

ÍCU
LO

ACESSO 

VEÍCULO

N

BANCADA
EXISTENTE

BANCADA
EXISTENTE

BANCADA

BA
NC

AD
A

BA
NC

AD
A

JARDIM

JARDIM

JARDIM

PASSEIO

PATAMAR

PATAMAR

PROJEÇÃO COBERTURA

1

2

3

4

PATAMAR

PROJEÇÃO 
MARQUISE

1

2

3

4

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA TÉRREO - SETORIZAÇÃO

028

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA TÉRREO-SETORIZAÇÃO1



76,63 m²

SALA MULTIUSO

11,67 m²

DEPÓSITO

29,94 m²

SALA DE REUNIÃO 20,50 m²

SALA DE CARTOGRAFIA

28,68 m²

SALA DO SUPERINTENDENTE

31,28 m²

SALA DOS DIRETORES

65,90 m²

CIRCULAÇÃO

17,89 m²

BWC COLETIVO FEMININO

15,66 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

3,00 m²

WC PCD FEMININO

75,93 m²

CIRCULAÇÃO

28,36 m²

SALA GEPES
13,60 m²

SALA DE REUNIÃO

16,75 m²

SALA DE REVISÃO

5,49 m²

SALA TÉCNICA
2,98 m²

SHAFT

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

10,55 m²

SALA CHEFE DE GABINETE

31,33 m²

RECEPÇÃO SECRETÁRIO

18,88 m²

APOIO SECRETÁRIO

10,76 m²

COPA

31,28 m²

SALA DO SECRETÁRIO
28,23 m²

SALA DE REUNIÃO

13,72 m²

SALA ASTEC

19,66 m²

SALA ASTEC-J

41,26 m²

SALA GEFIN

67,70 m²

SALA DAFIN

1,61 m²

WC

50,33 m²

SALA DPEP

44,48 m²

SALA DESA
55,72 m²

SALA DEE

6,19 m²

CAFÉ

18,76 m²

ESCADA

15,94 m²

SALA ASCOM

4,05 m²

HALL

2,14 m²

CAFÉ1,92 m²

SHAFT
1,88 m²

SHAFT

3,61 m²

BWC

2,02 m²

SHAFT

2,00 m²

WC

LEGENDA DE SETORIZAÇÃO DOS AMBIENTES

CEPRO

DAFIN

DEPÓSITO

GABINETE SECRETÁRIO

GEFIN

GEPES

SALAS COMPARTILHADAS

ÁREA TÉCNICA

N

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - SETORIZAÇÃO

029

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO- SETORIZAÇÃO1



25,37 m²

SALA DE REUNIÃO 3
11,31 m²

SALA DE REUNIÃO 2

34,35 m²

SALA DE REUNIÃO 1

4,55 m²

HALL

6,47 m²

CAFÉ

37,08 m²

SALA DE MONITORAMENTO
38,79 m²

SALA DIRETORES

2,22 m²

WC

30,57 m²

SALA SUPERINTENDENTE

59,13 m²

DGCR

35,49 m²

CIRCULAÇÃO 2

108,16 m²

SALA DIMA
59,22 m²

SALA DMPP

33,53 m²

SALA DP

5,53 m²

SALA TÉCNICA
2,99 m²

SHAFT

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

18,55 m²

SALA DE REUNIÃO
28,16 m²

SALA TI
11,09 m²

SALA MANUTENÇÃO

1,92 m²

SHAFT

11,33 m²

DATA CENTER

1,88 m²

SHAFT

15,39 m²

SALA DIRETORIA

1,96 m²

WC

31,04 m²

SALA GERÊNCIA

76,75 m²

SALA DE EQUIPE

37,58 m²

SALA DE EQUIPE

5,52 m²

CABINE

16,46 m²

RECEPÇÃO

26,83 m²

SALA SUPERINTEDÊNCIA

10,99 m²

SALA TÉCNICA AC

22,00 m²

HALL

44,69 m²

CIRCULAÇÃO 1

17,66 m²

BWC COLETIVO FEMININO

3,00 m²

WC PDC FEMININO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

15,70 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

1,63 m²

WC

18,42 m²

ESCADA

12,39 m²

SALA DE ESPERA

N

LEGENDA DE SETORIZAÇÃO DOS AMBIENTES

DITI

SALAS COMPARTILHADAS

SUME

SUMER

ÁREA TÉCNICA

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO - SETORIZAÇÃO

030

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO- SETORIZAÇÃO1



4,14 m²

DEPÓSITO

26,56 m²

SALA SUPERINTENDENTE
25,27 m²

SALA DIRETORES

23,51 m²

SALA DE REUNIÃO 1

9,83 m²

CAFÉ

16,37 m²

RECEPÇÃO

81,09 m²

SALA DORC

23,76 m²

SALA DPMF

13,49 m²

SALA DE REUNIÃO 2

56,26 m²

SALA DPLN

127,41 m²

AUDITÓRIO

30,75 m²

SALA DOPP

58,93 m²

CIRCULAÇÃO

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

2,98 m²

SHAFT 5,73 m²

SALA TÉCNICA

31,44 m²

SALA DE REUNIÃO

18,63 m²

HALL28,96 m²

SALA JURÍDICO

22,64 m²

SALA DIRETORES

30,52 m²

SALA SUPERINTENDÊNCIA

1,92 m²

SHAFT
1,88 m²

SHAFT

1,94 m²

WC

29,44 m²

SALA PNUD

17,59 m²

BWC COLETIVO FEMININO

2,96 m²

WC PCD FEMININO

15,73 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

146,12 m²

SALA DE TRABALHO
22,06 m²

SALA DIREÇÃO DE OPERAÇÕES INTERNAS

5,78 m²

HALL

18,62 m²

CIRCULAÇÃO

10,38 m²

CAFÉ

18,42 m²

ESCADA

LEGENDA DE SETORIZAÇÃO DOS AMBIENTES

AUDITÓRIO COMPARTILHADO

DEPÓSITO

PNUD

SUPOE

SUTEF

ÁREA TÉCNICA

N

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - SETORIZAÇÃO

031

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO- SETORIZAÇÃO1



N

20,70 m²

ALMOXARIFADO 2
14,89 m²

ALMOXARIFADO 1

12,68 m²

SALA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

17,99 m²

BWC COLETIVO FEMININO

15,67 m²

BWC COLETIVO MASCULINO 3,00 m²

WC PCD MASCULINO

3,00 m²

WC PCD FEMININO

15,18 m²

DML

7,04 m²

DML

12,46 m²

SALA PSICOLOGIA

48,09 m²

BIBLIOTECA

29,95 m²

SALA OPA

15,64 m²

PROTOCOLO

72,77 m²

REFEITÓRIO-ÁREA DE CONVIVÊNCIA

7,16 m²

OUVIDORIA

1,85 m²

DEPÓSITO 2

8,
33

 m
²

SA
LA

 Q
UA

DR
O 

DE
 E

NE
RG

IA

16,62 m²

SALA MOTORISTAS

3,
27

 m
²

BW
C 

MO
TO

RIS
TA

S

30,66 m²

COPA

108,64 m²

CIRCULAÇÃO

10,48 m²

HALL DE ENTRADA

31,21 m²

CAIXA DÁGUA-INCÊNDIO

29,88 m²

SUBSTAÇÃO

216,49 m²

ÁREA TÉCNICA-ESTACIONAMENTO

0,90 m²

DEPÓSITO 3

5,44 m²

ESCADA
4,34 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1 2,27 m²

SHAFT

5,53 m²

GERADOR

6,45 m²

LIXEIRA

2,51 ACAB

FST

FST

FST

FRU

2,41 ACAB

2,41 ACAB

2,41 ACAB

2,41 ACAB

FRU

FST

FST

FST

2,66 ACAB

FRU

2,51 ACAB

2,56 ACAB

FRU

FRU

FRU

COBERTURA PASSEIO
2,43 ACAB

2,51 ACAB

2,51 ACAB

2,51 ACAB

2,66 ACAB

3,38 ACAB

3,38 ACAB

3,38 ACAB

3,38 ACAB 3,38 ACAB

3,38 ACAB3,38 ACAB

3,38 ACAB

3,38 ACAB

3,38 ACAB

3,38 ACAB

3,38 ACAB 3,38 ACAB

20,70 m²

ALMOXARIFADO 2
14,89 m²

ALMOXARIFADO 1

12,68 m²

SALA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

17,99 m²

BWC COLETIVO FEMININO

15,67 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

3,00 m²

WC PCD FEMININO

15,18 m²

DML

7,04 m²

DML

12,46 m²

SALA PSICOLOGIA

48,09 m²

BIBLIOTECA

29,95 m²

SALA OPA

15,64 m²

PROTOCOLO

72,77 m²

REFEITÓRIO-ÁREA DE CONVIVÊNCIA

7,16 m²

OUVIDORIA

1,85 m²

DEPÓSITO 2

8,33 m²

SALA QUADRO DE ENERGIA
16,62 m²

SALA MOTORISTAS

3,27 m²

BWC MOTORISTAS 30,66 m²

COPA

108,64 m²

CIRCULAÇÃO

10,48 m²

HALL DE ENTRADA

31,21 m²

CAIXA DÁGUA-INCÊNDIO

29,88 m²

SUBSTAÇÃO

216,49 m²

ÁREA TÉCNICA-ESTACIONAMENTO

0,90 m²

DEPÓSITO 3

5,44 m²

ESCADA
4,34 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1
2,27 m²

SHAFT

6,45 m²

LIXEIRA

2,5
0

0,4
7

2,1
7

1,3
5

0,1
2

3,2
7

3,8
6

10
,27

4,72 0,10 5,23 0,14 3,75 0,14 5,55

5,91 0,86 1,66 0,12 5,03 0,14 1,91 0,14 1,53 0,12 5,98

0,54 3,76 0,08 2,00 3,10 0,12 3,59 0,14 3,58 0,12 5,96 0,18 1,82 0,16 5,02 0,95 1,27

0,2
0

6,4
9

0,1
2

2,8
5

0,4
2

3,8
6

0,4
3

3,2
2

0,1
4

1,9
9

0,1
2

4,3
6

0,1
6

5,8
3

0,3
0

4,6
4

0,0
8

1,9
0

0,1
4

3,3
5

0,1
4

3,2
1

0,4
4

3,8
4

0,3
2

1,6
9

0,1
0

2,5
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REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

ACABAMENTO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PAREDES ENTREFORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ST (E=12,5mm) 

FORRO DE GESSO ACARTONADO RU (E=12,5mm) 

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. 
Acabamento:A definir (VISTA)

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Cidade Cinza (B745) ou 
Similar. Acabamento: A definir

FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR -
125x62,5cm (E=20mm) 

PAREDES EM BLOCO DE GESSO COMUM

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE FORRO TÉRREO

032

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 125
PLANTA FORRO TÉRREO - PAGINAÇÃO DE PLACAS2

1 : 75
PLANTA FORRO TÉRREO - ACABAMENTOS1

1 : 125
PLANTA DE ENTREFORRO TÉRREO - DETALHE DE VEDAÇÕES COMPLEMENTARES3

QUANTITATIVO DE TETO A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA TIPO
ÁREA
(m²)

PASSEIO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 308,17
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 306,22
ÁREA TÉCNICA
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 132,41
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 143,13
PAVIMENTO TÉRREO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 43,25
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 283,42
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 354,65
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 140,74
1º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 39,82
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 47,51
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 136,99
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 204,63
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 721,69
2º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 71,10
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 45,54
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 171,30
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 236,97
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 688,91
3º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 51,19
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 41,76
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 149,81
MNR Forro Mineral Sonex Raw Structure ou Similar. NRC-0,70, Concreto c/ Textura Perfurada, Placas: 1,20x2,40m 127,95
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 211,59
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 590,83
TOTAL 5.249,59

QUANTITATIVO DE PAREDES INTERNAS A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME COMENTÁRIOS
ÁREA
(m²)

PAVIMENTO TÉRREO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 23,26
1º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 51,04
2º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 49,34
3º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 21,95
TOTAL GERAL 145,58
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LEGENDA DE FORRO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PLACAS

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

ACABAMENTO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PAREDES ENTREFORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ST (E=12,5mm) 

FORRO DE GESSO ACARTONADO RU (E=12,5mm) 

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. 
Acabamento:A definir (VISTA)

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Cidade Cinza (B745) ou 
Similar. Acabamento: A definir

FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR -
125x62,5cm (E=20mm) 

PAREDES EM BLOCO DE GESSO COMUM

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE FORRO 1º PAVIMENTO

033

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 125
PLANTA FORRO 1º PAVIMENTO - PAINELIZAÇÃO2

1 : 75
PLANTA FORRO 1 PAVIMENTO - ACABAMENTOS1

1 : 125
PLANTA ENTREFORRO 1 PAVIMENTO - DETALHE DE VEDAÇÕES COMPLEMENTARES3

QUANTITATIVO DE TETO A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA TIPO
ÁREA
(m²)

PASSEIO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 308,17
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 306,22
ÁREA TÉCNICA
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 132,41
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 143,13
PAVIMENTO TÉRREO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 43,25
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 283,42
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 354,65
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 140,74
1º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 39,82
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 47,51
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 136,99
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 204,63
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 721,69
2º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 71,10
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 45,54
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 171,30
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 236,97
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 688,91
3º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 51,19
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 41,76
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 149,81
MNR Forro Mineral Sonex Raw Structure ou Similar. NRC-0,70, Concreto c/ Textura Perfurada, Placas: 1,20x2,40m 127,95
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 211,59
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 590,83
TOTAL 5.249,59

QUANTITATIVO DE PAREDES INTERNAS A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME COMENTÁRIOS
ÁREA
(m²)

PAVIMENTO TÉRREO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 23,26
1º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 51,04
2º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 49,34
3º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 21,95
TOTAL GERAL 145,58
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LEGENDA DE FORRO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PLACAS

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

ACABAMENTO

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO

PAREDES ENTREFORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ST (E=12,5mm) 

FORRO DE GESSO ACARTONADO RU (E=12,5mm) 

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. 
Acabamento:A definir (VISTA)

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Cidade Cinza (B745) ou 
Similar. Acabamento: A definir

FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR -
125x62,5cm (E=20mm) 

PAREDES EM BLOCO DE GESSO COMUM

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE FORRO 2º PAVIMENTO

034

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 125
PLANTA FORRO 2 PAVIMENTO - PAINELIZAÇÃO2

1 : 75
PLANTA FORRO 2 PAVIMENTO - ACABAMENTOS1

1 : 125
PLANTA ENTREFORRO 2 PAVIMENTO -  DETALHE DE VEDAÇÕES COMPLEMENTARES3

QUANTITATIVO DE TETO A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA TIPO
ÁREA
(m²)

PASSEIO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 308,17
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 306,22
ÁREA TÉCNICA
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 132,41
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 143,13
PAVIMENTO TÉRREO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 43,25
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 283,42
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 354,65
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 140,74
1º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 39,82
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 47,51
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 136,99
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 204,63
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 721,69
2º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 71,10
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 45,54
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 171,30
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 236,97
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 688,91
3º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 51,19
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 41,76
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 149,81
MNR Forro Mineral Sonex Raw Structure ou Similar. NRC-0,70, Concreto c/ Textura Perfurada, Placas: 1,20x2,40m 127,95
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 211,59
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 590,83
TOTAL 5.249,59

QUANTITATIVO DE PAREDES INTERNAS A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME COMENTÁRIOS
ÁREA
(m²)

PAVIMENTO TÉRREO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 23,26
1º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 51,04
2º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 49,34
3º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 21,95
TOTAL GERAL 145,58
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PAREDES ENTREFORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ST (E=12,5mm) 

FORRO DE GESSO ACARTONADO RU (E=12,5mm) 

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. 
Acabamento:A definir (VISTA)

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL, Cor Cidade Cinza (B745) ou 
Similar. Acabamento: A definir

FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR -
125x62,5cm (E=20mm) 

PAREDES EM BLOCO DE GESSO COMUM

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE PAGINAÇÃO.

INDICAÇÃO DO INICIO DA PAGINAÇÃO.

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
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04 -
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ARQUITETURA
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EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE FORRO 3º PAVIMENTO

035

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 125
PLANTA FORRO 3 PAVIMENTO - PAINELIZAÇÃO2

1 : 75
PLANTA FORRO 3 PAVIMENTO - ACABAMENTOS1

1 : 125
PLANTA DE ENTREFORRO 3° PAVIMENTO  - DETALHE DE VEDAÇÕES COMPLEMENTARES3

QUANTITATIVO DE TETO A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA TIPO
ÁREA
(m²)

PASSEIO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 308,17
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 306,22
ÁREA TÉCNICA
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 132,41
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 143,13
PAVIMENTO TÉRREO
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 43,25
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 283,42
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 354,65
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 140,74
1º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 39,82
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 47,51
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 136,99
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 204,63
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 721,69
2º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 71,10
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 45,54
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 171,30
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 236,97
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 688,91
3º PAVIMENTO
ILH -FORRO ACÚSTICO ECLIPSE COM PLACAS ECOPHON MINERALIS OU SIMILAR - 125x62,5cm (E=20mm) 51,19
FRU Forro de Gesso Acartonado RU (E=12,5mm) 41,76
FST Forro de Gesso Acartonado ST (E=12,5mm) 149,81
MNR Forro Mineral Sonex Raw Structure ou Similar. NRC-0,70, Concreto c/ Textura Perfurada, Placas: 1,20x2,40m 127,95
LA1 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Branco Neve (RM181) ou Similar. Acabamento:A definir 211,59
LA2 Pintura em Tinta Látex PVA Suvinil, Cor Cidade Cinza (B745) ou Similar. Acabamento: A definir 590,83
TOTAL 5.249,59

QUANTITATIVO DE PAREDES INTERNAS A CONSTRUIR - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME COMENTÁRIOS
ÁREA
(m²)

PAVIMENTO TÉRREO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 23,26
1º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 51,04
2º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm VEDAÇÃO DE ENTREFORRO 49,34
3º PAVIMENTO
GE1 Paredes em Bloco de Gesso Comum, E=8,00cm <varia> 21,95
TOTAL GERAL 145,58
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N

CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE ILUMINAÇÃO TÉRREO

036

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA FORRO TÉRREO - ILUMINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE LUMINÁRIAS - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME OBSERVAÇÃO TOTAL
PASSEIO
L04 Luminária de piso 10 x 10 cm CONFERIR PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO 12
PAVIMENTO TÉRREO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 52
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 33
1º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 115
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 9
2º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 139
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 8
3º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 134
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 7
COBERTURA
L03 Arandela, 10 x 10 x 10 cm, com luz direta e indireta 4



N

76,63 m²

SALA MULTIUSO

11,67 m²

DEPÓSITO

29,94 m²

SALA DE REUNIÃO

20,50 m²

SALA DE CARTOGRAFIA

28,68 m²

SALA DO SUPERINTENDENTE 31,28 m²

SALA DOS DIRETORES

65,90 m²

CIRCULAÇÃO

17,89 m²

BWC COLETIVO FEMININO

15,66 m²

BWC COLETIVO MASCULINO

3,00 m²

WC PCD MASCULINO

3,00 m²

WC PCD FEMININO

75,93 m²

CIRCULAÇÃO

28,36 m²

SALA GEPES
13,60 m²

SALA DE REUNIÃO

16,75 m²

SALA DE REVISÃO

5,49 m²

SALA TÉCNICA

2,98 m²

SHAFT

4,25 m²

ELEVADOR 2

4,31 m²

ELEVADOR 1

10,55 m²

SALA CHEFE DE GABINETE

31,33 m²

RECEPÇÃO SECRETÁRIO

18,88 m²

APOIO SECRETÁRIO

10,76 m²

COPA

31,28 m²

SALA DO SECRETÁRIO

28,23 m²

SALA DE REUNIÃO

13,72 m²

SALA ASTEC

19,66 m²

SALA ASTEC-J

41,26 m²

SALA GEFIN

67,70 m²

SALA DAFIN

1,61 m²

WC

50,33 m²

SALA DPEP

44,48 m²

SALA DESA
55,72 m²

SALA DEE

6,19 m²

CAFÉ

18,76 m²

ESCADA

15,94 m²

SALA ASCOM4,05 m²

HALL

2,14 m²

CAFÉ1,92 m²

SHAFT
1,88 m²

SHAFT

3,61 m²

BWC

2,02 m²
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CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
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NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE ILUMINAÇÃO 1º PAVIMENTO

037

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA FORRO 1º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE LUMINÁRIAS - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME OBSERVAÇÃO TOTAL
PASSEIO
L04 Luminária de piso 10 x 10 cm CONFERIR PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO 12
PAVIMENTO TÉRREO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 52
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 33
1º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 115
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 9
2º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 139
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 8
3º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 134
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 7
COBERTURA
L03 Arandela, 10 x 10 x 10 cm, com luz direta e indireta 4



0,9
8

1,4
5

1,4
5

1,0
0

2,41

1,54 2,41

1,65 1,73

1,5
8

1,9
2

L01

L01

L01

L01

L01

25,37 m²

SALA DE REUNIÃO 3 11,31 m²

SALA DE REUNIÃO 2

34,35 m²

SALA DE REUNIÃO 1

4,55 m²

HALL

6,47 m²

CAFÉ

37,08 m²

SALA DE MONITORAMENTO

38,79 m²

SALA DIRETORES

2,22 m²

WC

30,57 m²

SALA SUPERINTENDENTE 59,13 m²

DGCR

35,49 m²

CIRCULAÇÃO 2

108,16 m²

SALA DIMA

59,22 m²

SALA DMPP

33,53 m²

SALA DP

5,53 m²
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2,99 m²

SHAFT
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SALA DE REUNIÃO

28,16 m²

SALA TI

11,09 m²

SALA MANUTENÇÃO
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SHAFT

11,33 m²

DATA CENTER
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CIRCULAÇÃO 1

17,66 m²

BWC COLETIVO FEMININO
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3,00 m²

WC PCD MASCULINO
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BWC COLETIVO MASCULINO
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CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
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02 -   
03 -
04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE ILUMINAÇÃO 2º PAVIMENTO

038

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ

1 : 75
PLANTA FORRO 2º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE LUMINÁRIAS - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME OBSERVAÇÃO TOTAL
PASSEIO
L04 Luminária de piso 10 x 10 cm CONFERIR PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO 12
PAVIMENTO TÉRREO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 52
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 33
1º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 115
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 9
2º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 139
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 8
3º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 134
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 7
COBERTURA
L03 Arandela, 10 x 10 x 10 cm, com luz direta e indireta 4
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CARIMBOS:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
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04 -

NOTAS:

ARQUITETURA

CAU: A32988-6    |    AV. N. S. DE FÁTIMA, 1370 A. JÓQUEI. CEP: 64048-180. TERESINA-PI    |    +55 86 99472-6040    |    edmo.campos@gmail.com    |    instagram: @arqedmo  

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

COORDENADO BIM - ARQUITETURA

COORDENAÇÃO BIM - ARQUITETURA 

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

CO-RESPONSÁVEL MODELADOR BIM ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

DISCIPLINA

CONTATOS

NOME: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 3190 - CENTRO(SUL) CEP:64.001-495 TERESINA-PIAUÍ 
CONTATOS: (86) 3221-3145 / 3221-4575 / 3221-3580
SECRETÁRIO: Washington Bonfim
GERENTE DE CONTRATO: Francimar Lima da Costa 
FISCAL DE CONTRATO: Deusdete Lucas dos Santos Neto
GERENTE BIM: Gabriel Péricles Borges Aragão (CREA-PI 38345/RN:1919877711) 
AUTOR(A) DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edangela de Sousa Cotrim Gomes (CAU A95458-6) 
CO-AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA: Edmo Campos R. B. Filgueira (CAU A32988-6)

EDMO CAMPOS MARIANE MORAIS

Av. Miguel Rosa, 3728 / Rua Tersandro Paz, Centro, Teresina-PI

14/02/2025

SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

PLANTA DE ILUMINAÇÃO 3º PAVIMENTO

039

2401-SEPLAN

LIBERADO PRA OBRA

R00ARQ
1 : 75
PLANTA FORRO 3 PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO1

QUANTITATIVO DE LUMINÁRIAS - POR PAVIMENTO

LEGENDA NOME OBSERVAÇÃO TOTAL
PASSEIO
L04 Luminária de piso 10 x 10 cm CONFERIR PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO 12
PAVIMENTO TÉRREO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 52
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 33
1º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 115
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 9
2º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 139
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 8
3º PAVIMENTO
L01 Luminária de Sobrepor 1,10 x ,10 134
L02 Luminária de Sobrepor 50x10 cm 7
COBERTURA
L03 Arandela, 10 x 10 x 10 cm, com luz direta e indireta 4


